Stadt Essen

Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehoérde

Medieniibergreifende Umweltinspektion

Beh.-/Ast.-/Anlagennummer

0013805

Betreiber [ Firma

Gas- und Wiarme-Institut Essen e. V.

Standort Hafenstr. 101
45356 Essen
Anlage Anlage, die der Lagerung von Stoffen oder

Gemischen, die bei einer Temperatur von
293,15 Kelvin einen absoluten Dampfdruck von
mindestens 101,3 Kilopascal und einen
Explosionsbereich mit Luft haben, dient
(LNG- Versorgungsanlage)

Datum der Umweltinspektion
Gesamtaufwand
davon Vor-Ort-Aufwand

15.06.2022
2h
0,5h

Weitere beteiligte Behorden

Inspektionsumfang: Angemeldete medieniibergreifende Vor-Ort-Besichtigung der Anlage, Priifung
der Anforderungen aus immissionsschutzrechtlichen Bescheiden und Gesetzen/Verordnungen

Grundlage der Uberwachung: § 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Inspektionsergebnis:

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Priifrahmens

keine Mangel:

X

geringfligige Mangel:

Méangel behoben:

erhebliche Mangel:

Mangel behoben:

schwerwiegende Mangel:

Mangel behoben:




veranlasste MaBBnahmen:

| MaBnahmen der Behérde: | keine, da keine Mangel

Méngeldefinitionen

Geringfiigige Mangel

sind festgestellte VerstoBe gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die
augenscheinlich nicht zu Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Ein Vermerk oder ein
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestatigt die Beseitigung der Mangel innerhalb
einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel

sind festgestellte VerstoBe gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Die Beseitigung der Mangel ist innerhalb einer
festgesetzten Frist mit anschlieBender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mangelbeseitigung soll
zeitnah vor Ort (iberpriift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mangel

sind festgestellte VerstoBe gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten,
erheblichen Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Méngel durch den
Betreiber ist unverziiglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu priifen.
Die Méngelbeseitigung ist zeitnah zu tberpriifen und zu dokumentieren.



